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Priloha &. 14

Podminky
pro vyjadieni k projektové dokumentaci staveb, pfi jejichz
realizaci dojde k dotceni sité verejného osvétleni

Nize uvedené podminky se tykaji vyjadieni k projektové dokumentaci pro stavebn! Fizen a jsou zde

uvedeny ty, které je nezbytné v ramci ochrany sité VO spinit. V pfedklddaném projektu musi byt zakreslena sit’ VO.
Podminky se nevztahujf na vyjadrenf k projektové dokumentaci vystavby & rekonstrukce VO.

L—.L

Jednotlivé podminky na ochranu sité VO jsou stanoveny podle druhu stavebnf akce, a to nésledovng:

Stavehni akee, pii nichZ dojde k tésnému pFibliZen k za¥fzeni VO, ale nebude dotéeno.
Stavebni akce, pfi nich? dojde k dotceni (kifZeni, tésnému soub&hu) zafizenf VO.

ad1)
pred zapocetim vykopovych praci bude vytycena trasa VO; objedndvku na vyty&ovaci préce je tfeba zaslat

alespori 14 dni pfedem

vykopové prace v blizkosti zafizeni VO je nutné provadét ruéné a opatrné

pokud b&hem vykopovych praci dojde k obnaZenf kabelu VO, pfed jeho zéhozem mus{ byt pfizvan ke kontrole
neporudenosti kabelu a jeho uloZeni zastupce sprévce

dodrZovat normu CSN 73 6005

platnost tohoto vyjadieni je 1 rok

Projektovana dokumentace bude projednana se spravcem VO, ktery zérovei p¥idéli a zavede &isla (kédy) novych

svitidel a RVO.

ad 2)
pred zapodetim vykopovych pract bude vyty€ena trasa VO; objedndvku na vytyCovaci prace je tfeba zaslat
alespon 14 dnf pfedem
zahdjeni vlastnich praci musf byt ozndmeno spréavci VO
investor, piip. jim povéfené osoby, jsou povinny uginit veskerd opatfeni proti poskozeni kabelfl a zafzeni VO
stavebnimi pracemi '
vykopové prace v blizkosti naSeho zafizenf je tfeba provadét ruéné a opatrné; stavebni prace musi probihat tak,
aby bylo po celou dobu umoZnéno nasim pracovnikém provadét p¥ipadnou tdrzbu VO (vifzdéni mechanismb
apod.)
pied zahozem odkrytych kabel VO piizvat ke kontrole neporusenosti kabelu a jeho uloZeni zastupce spréavce
zemni prace v okolf zaklad{ zafizeni VO (sloup@l VO) provédét takovym zplisobem, aby nebyla narusena jejich
statika
jakékoliv poskozenf sité VO bude thned ozndmeno sprévci; piipadné opravy budou odstranény na néklady
investora na zékladé jeho objednavky, a to dle moZnosti viménou celého kabelového pole, nikoliv kabelovou
spojkou; pifpadné poskozeni VO a jeho nenahldseni spravci bude posuzovano jako $koda na vefejné prosp&Sném

zafizeni a podle toho fedena
dodrzovat normu CSN 736005
platnost tohoto vyjadient je 1 rok




